AUSTRIAN INSTITUTE
OF TECHNOLOGY

Nachweis eines Kollektormindestertrags

als Zuwendungsvoraussetzung einer Férderung des Bundes entsprechend den Richtlinien

zur Férderungen von MaRnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Fur den Flachkollektor VARIOcollect E 2x2

der Firma varmeco GmbH & Co. KG
Johann-Georg-Weinhart-Str. 1
87600 Kaufbeuren
DEUTSCHLAND

wurde eine Nachweisrechnung gemaR der Grundlage fur die Umweltzeichenvergabe fir
Sonnenkollektoren nach RAL-UZ 73 durchgeftihrt.

Der Nachweis basiert auf den Ergebnissen des Prifberichts
Nr. 2.04.00780.1.0-1-LT(1) vom 06. Februar 2013
ausgestellt durch AIT Austrian Institute of Technology GmbH
gemaR Prifverfahren EN 12975:2006.

Am_Standort Wiirzburg wird bei einem solaren Deckungsanteil von 40% der erforderliche
Mindestertrag von 525 kWh/(m?2a) erreicht.

Wien, am 22. Mai 2013
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